MUNICIPIO DE SOUSEL

EDITAL

Resultados do Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico no Concelho de Sousel
- 4° Trimestre 2015 —

No cumprimento do disposto no nimero 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de Agosto, sdo aqui publicitados os resultados
obtidos nas analises de controlo da qualidade da agua de Abastecimento Publico no Concelho de Sousel — 4° Trimestre 2015.

~ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO o
CAMARA MUNICIPAL DE SOUSEL CONCELHO DE SOUSEL 42 TRIMESTRE 2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da agua da rede publica através de analises periddicas 1 de outubro a 31 de dezembro
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

R . Valo.r Parametrico Valores obtidos N@ de analises | % cumprimentos N de analises PCOA % andlises
Parametro Unidades | (VP)fixado no DL n2 . .
306/2007 superiores VP do VP realizadas
Maximo | Minimo Agendadas | Realizadas
Escherichia coli UfC/lOOmL 0 0 0 0 100 1 1 1
Bactérias coliformes ufc/100mL 0 0 0 0 100 1 1 1
Desinfetante residual mg/L CI2 0.6 0.6 - - 1 1 1
Zona de Abastecimento Controlada: Almadafe

Sousel, 11 de janeiro de 2016
O Presidente da Camara Municipal

Dr. Armando Varela




MUNICIPIO DE SOUSEL

Resultados do Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico no Concelho de Sousel

- 4° Trimestre 2015 —

No cumprimento do disposto no nimero 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de Agosto, sdo aqui publicitados os resultados
obtidos nas anélises de controlo da qualidade da agua de Abastecimento Publico no Concelho de Sousel — 4° Trimestre 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE SOUSEL ‘ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE SOUSEL

42 TRIMESTRE 2015

Em conformidade com o Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da agua da rede publica através de anélises periddicas
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1 de outubro a 31 de dezembro

E T P A e v B vl M Vil e e e i

Maéaximo Minimo Agendadas Realizadas
Bactérias coliformes ufc/100mL 0 0 0 0 100 3 3 100
Escherichia coli ufc/100mL 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfetante residual mg/L CI2 0.5 0.2 --- 3 3 100
Ambnio mg/L NH4 05 <0.02 (L.Q.) | <0.02 (L.Q.) 0 100 1 1 100
NUmero de colonias a 22°C ufc/mL sem alteracéo anormal ND ND 0 100 1 1 100
NUmero de colonias a 37°C ufc/mL sem alteracéo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Condutividade uS/cm a 20°C 2500 706 706 0 100 1 1 100
Cor mg/L PtCo 20 <2 (LQ) | <2wLQ) 0 100 1 1 100
pH Escala de Sorensen 6,5-9,0 7.9 79 0 100 1 1 100
Manganés ug/L Mn 50 <15 (L.Q) | <15(L.Q) 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg/L 02 5 <1(LQ) | <1(LQ) 0 100 1 1 100
Cheiro Factor de diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor Factor de diluigdo 8 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagso UNT 4 <05(L.Q.) | <05 (L.Q) 0 100 1 1 100
Nitratos mg/L NO3 50 16 16 0 100 1 1 100
Zona de Abastecimento Controlada: Sousel, Cano, Casa Branca, Santo Amaro

Sousel, 11 de janeiro de 2016

O Presidente da Camara Municipal

Dr. Armando Varela




